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Модульный ЦОД 

Обработка, хранение, распространение данных 

Инженерная инфраструктура 

Минимальные требования к площадке 

Сокращение сроков строительства 

Сокращение затрат на эксплуатацию 

Возможность увеличения ИТ-мощности 



Классификация модульных ЦОД 
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Классификация модульных центров обработки данных  
по особенностям конструкции  

Контейнерные  
ЦОД  

(КЦОД) 
 

Модульные ЦОД 
горизонтальной 

компоновки 
(МЦОД) 

Модульные ЦОД 
вертикальной 
компоновки 

(МЦОД) 



Классификация модульных ЦОД 

 

Особенности 
 

Законченное решение в одном блоке 
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 Инженерный и серверный блоки объединены в 
один блок с изолированными отсеками 
 6 серверных стоек 
 15 кВт электрической мощности на одну стойку 
 Рядные кондиционеры на охлаждённой воде 
 Может содержать все важнейшие компоненты 

инфраструктуры:  
 решения по охлаждению 
 системы пожарообнаружения и тушения 
 система электропитания 
 система контроля 

Контейнерные ЦОД (КЦОД) 
 



 

 

Классификация модульных ЦОД 
Модульные ЦОД (МЦОД) 

Модуль включает 
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 набор серверных блоков для установки 
вычислительного оборудования 
 набор инженерных блоков для обеспечения 

бесперебойной работы вычислительного оборудования 

ЦОД легко масштабируется добавлением  
необходимых модулей к существующему  
комплексу 



Модульный Центр Обработки Данных 
Структура МЦОД 

  
Серверный блок  
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В серверном блоке (машзал) размещаются: 
 серверные стойки 
 системы распределения электропитания 

диспетчеризации 
 комплексная система безопасности ЦОД 

 

Серверные стойки 



Модульный Центр Обработки Данных 
Структура МЦОД 
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 Инженерный блок  

Модуль ЦОД может комплектоваться 
инженерными блоками различного назначения: 
 блоки бесперебойного электропитания 
 блоки электрощитовых 
 блоки аккумуляторных батарей 
 блоки холодоснабжения 
 блоки диспетчеризации и управления 
 
 
 
 

Система диспетчеризации и управления 

Оборудование 
бесперебойного 
электроснабжения 

Система 
кондиционирования и 
вентиляции 



Модульный Центр Обработки Данных 
Варианты компоновки блоков МЦОД 
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Серверный блок 

Инженерный блок 

Горизонтальная 

Вертикальная 
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Пример масштабирования МЦОД 
 

 
Содержание 

 

1 этап - базовый 
 Модульный ЦОД для собственных нужд 
 3 этапа развития ЦОД в течении 3 лет для 

разнесения CAPEX по годам 
 10 стоек, 70 кВт полезной нагрузки 
 4 модуля   
 6 месяцев на реализацию проекта, при 

условии согласованной технической части 



Модульный Центр Обработки Данных 

 

Содержание 
 

2 этап - развитие 
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 Модульный ЦОД для собственных нужд 
 Без остановки ЦОД запуск 2й части машзала 
 Общий коридор под оба этапа 
 Выделение горячего коридора 
 20 стоек, 140 кВт полезной нагрузки 
 6 модулей 
 3 месяца на вторую очередь 

 

Пример масштабирования МЦОД 
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Содержание 
 

3 этап - завершающий 
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 Модульный ЦОД для собственных нужд 
 Заключительный этап масштабирования ЦОД 
 Общий коридор под оба машзала 
 Выделение горячего коридора 
 Выделение отдельного машзала 
 40 стоек, 280 кВт 
 9 модулей 
 4 месяца на завершающий этап  

Пример масштабирования МЦОД 
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Модульные ЦОД 
 



 

Особенности 
 

Все с одних рук  
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 ЦОД „Lefdal“ Rittal представляет передовое 
комплексное решение для бизнеса 
 Модульный ЦОД, Prefabricated решение 
 Collocation и Dedication 
 ИТ-оборудование 
 Облачные технологии (IaaS, SaaS CloudDC)  
 Быстрое развертывание, 6 недель 
 Отказоустойчивость TIER III 
 6 МВт – 30.05.2017 в эксплуатации  
 До 200 МВт мощности 

Модульный Центр Обработки Данных 
Пример реализации КЦОД 
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Lefdal Mine, Norway 



 
Особенности 

 

Все с одних рук  

15 

 Модульный ЦОД горизонтальной компоновки 
 Prefabricated решение 
 Собственный ЦОД  
 Tier III дизайн 
 Быстрое развертывание, 6 месяцев на первый 

этап 
 280 кВт – все 3 этапа  
 10/40 стоек 
 
 

Модульный Центр Обработки Данных 
Пример реализации МЦОД 
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Модульный ЦОД 



 Производится с использованием автокранов.  
 Грузоподъемность автокранов выбирается  
   исходя из возможности размещения техники  
   и ситуации на площадке.  

 

Модульный Центр Обработки Данных 
Логистика и сборка 

Доставка 
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 Автомобильным, железнодорожным или морским транспортом 
 Не требует специального сопровождения 

Разгрузка и сборка 
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Модульный Центр Обработки Данных 
Преимущества 

 
Конструктив 

 
 Возможность 

применения любых 
инженерных систем 

 Готовые для монтажа 
модули 

 Высокое качество 
сборки в заводских 
условиях 

 Неограниченная 
масштабируемость 
 
 

Время 
 

Сроки реализации 
проекта и запуска ЦОД  

 6 месяцев 
 
 
 
 
 
 

 
Условия 

 
 Возможность гибкой 

адаптации под нужды 
Заказчика 

 Оптимальный уровень 
капитальных затрат 

 

Модульные ЦОД  
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Модульный Центр Обработки Данных 

Нилов Александр Иванович 
Старший менеджер по продукции /  

ИТ - инфраструктура 
 

ООО «РИТТАЛ»  
Тел.+7 (495) 775 02 30 (доп. 1250)   

Моб.+7 (909) 168-85-19  
mailto:1250@rittal.ru 

 
 
 

Спасибо 
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